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ВВЕДЕНИЕ 
 В современном мире промышленный сектор составляет основную часть 
потребителей электроэнергии. Поэтому именно на предприятиях остро стоит 
вопрос о повышении эффективности использования энергии. 
В данной выпускной квалификационной работе будет разработано 
электроснабжение металлургического комбината с детальной разработкой 
ремонтно-механического цеха. По степени надежности электроснабжения цеха 
металлургического комбината относятся ко 2-ой и 3-ей категориям. 
Характеристика основных цехов - жаркая (пожароопасная), вспомогательных - 
нормальная. 
Работа выполнятся в несколько этапов и разными методами: 
1. Расчет нагрузки ремонтно-механического цеха выполняется 
методом коэффициента активной мощности. 
2. Определение расчетной нагрузки всего комбината производится 
методом коэффициента спроса, плюс к этому учитывается расчет нагрузки 
освещения цехов и территории предприятия, потери мощности главных 
понизительных подстанциях (ГПП) и линиях, а также в трансформаторах. 
3. Составление картограммы электрических нагрузок дабы определить 
наиболее оптимальное место расположения ГПП на территории предприятия.  
4. Определение номинального напряжения питающей сети комбината, 
сечения проводов, выбор мощности трансформаторов ГПП.  
5. Расчет мощности и количества ЦТП с учетом компенсации 
реактивной мощности. Проектирование схемы внутризаводского 
электроснабжения.  
6. Анализ токов короткого замыкания в сети выше 1000В с                 
целью проверки правильности выбора сечений проводников.  
7. Расчет электроснабжения ремонтно-механического цеха 
производится по следующим этапам: 
 Нахождение расчетных нагрузок, согласно распределениям ЭП по 
пунктам питания;  
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 Проверка по потере напряжения сечений, выбор которых 
производится по длительно допустимой токовой нагрузке;  
 Выбор аппаратов защиты и оборудования силовой 
распределительной сети; 
 Построение эпюр отклонений напряжения от ГПП до наиболее 
мощного и удаленного ЭП; 
 Построение карты селективности, по значениям токов короткого 
замыкания в сети до 1000 В.  
Раздел «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение» предполагает оценку данной работы поSWОT, QUAT - 
анализам эксплуатации спроектированной системы электроснабжения 
металлургического комбината. Рассматривает организационные вопросы, 
связанные с определением направления всех видов работ. 
В разделе  «Социальная ответственность» производится оценка условий 
труда, анализ опасных и вредных факторов, пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды. 
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1. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Объектом исследования является ферросплавный завод в целом и его 
ремонтно-механический цех в частности.  
Исходные данные: 
Таблица 1.1 - Ведомость электрических нагрузок по цехам 
№ 
п/п 
Наименование потребителей (цехов) Рн,кВт 
1. Вагоноопрокидыватель 390 
2. Отделение предварительного дробления 1720 
3. Переворачивающая станция №1 650 
4. Закрытый склад угля 450 
5. Отделение окончательного дробления №2 3310 
6. Отделение окончательного дробления №1 2700 
7. Ремонтно-механический цех 
 
8. Бункеры концентрата 160 
9. Бункеры флотоконцентрата 730 
10. Смесительное отделение №1 1450 
11. Смесительное отделение №2 1520 
12. Угольная башня №1 660 
13. Угольная башня №2 780 
14. Угольная башня №3 1000 
15. Переворачивающая станция №2 350 
 
 
Рисунок 1 - Генплан металлургического комбината 
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Рисунок 2-  План ремонтно - механического цеха. 
 Таблица 1.2 - Сведения об электрических нагрузках ремонтно-
механического цеха 
Наименование Номер по плану Pуст,кВт 
1 2 3 
Кран-балка ПВ=25% 1,2 14 
Листозагибочная машина 3 50 
Универсально-фрезерный станок 6,7 13 
Токарно-револьверный станок 10,11 3 
Токарно-винторезный станок 4,5 2 
Настольно-сверлильный станок 13-16,26,27 10 
Резьбонарезной полуавтомат 17-20 8 
Заточной станок 8,9 25 
Фрезерный станок c ЧПУ 44 50 
Точильно-шлифовальный станок 21-25 23 
Радиально-сверлильный станок 28,29 55 
Универсально-заточной станок 30-33 19 
Плоскошлифовальный станок 12 2 
Полировальный станок 40,41 10 
Сварочная машина ПВ=25% 42,43 6 
Сварочная кабина ПВ=40% 34-39 1,5 
Вертикально-сверлильный станок 45,46 14 
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3. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
Целью данного раздела является обоснование целесообразного 
использования конденсаторных батарей (БК), необходимых для компенсации 
реактивной мощности. В данной квалификационной работе нет 
высоковольтной нагрузки (синхронные двигатели), которые вырабатывали бы 
необходимую реактивную мощность (РМ) для обеспечения надежной и 
экономичной работы системы электроснабжения металлургического 
комбината. Будет рассмотрено три варианта подключения конденсаторных 
батарей: 
1. Установка БК в сети выше 1 кВ; 
2. Установка БК в сети ниже 1 кВ; 
3. Смешанная установка БК. 
В таблице 3.1 приведены необходимые данные для трех вариантов. 
Таблица 3.1 - Данные для определения места установки БК 
Варианты 
Тип БК Количество БК 
Суммарная реактивная 
мощность, кВАр 
выше 1 кВ ниже 1 кВ 
выше 1 
кВ 
ниже 1 
кВ 
выше 1 кВ 
ниже 1 
кВ 
1 - 
АУКРМ-0,4-
200-4-50 
- 26 - 5200 
2 
УКРМ-10,5-
300-У1 
- 26 - 7800 - 
3 
УКРМ-10,5-
300-У1 
АУКРМ-0,4-
175-6-25 У3 
5 17 2400 2975 
 
Во втором варианте для того, чтобы пропустить с высокой стороны 
столько РМ необходимо установить дополнительно 4 трансформаторов (ТСЗ-
1000-10/0,4).). 
Стоимость БК, трансформатор для каждого варианта приведены в 
таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 - Стоимость БК и дополнительно установленных 
трансформаторов 
Варианты Стоимость, руб. 
1 499858,14 
2 87899661,338 
3 667436,32 
 
Разница цен между рассматриваемыми вариантами обусловлено дорогой 
стоимостью и  установкой трансформаторов.  
 
3.1 Потенциальные потребители результатов исследования 
Для анализа потребителей результатов исследования необходимо 
рассмотреть целевой рынок и провести его сегментирование. В зависимости от 
категории потребителей (коммерческие организации, физические лица) 
необходимо использовать соответствующие критерии сегментирования. 
Заказчиками данного проекта являются предприятия цветной и черной 
металлургии, коксохимические производства и другие предприятия, которые 
добывают и перерабатывают различные металлы. 
На выбор вариантов установки БК оказывают влияние следующие 
факторы (критерии сегментирования): 
1. Преобладание в предприятии высоковольтной нагрузки; 
2. Преобладание в предприятии низковольтной нагрузки. 
На основании этих критериев построим карту сегментирования рынка 
таблица 3.1.1. 
Таблица 3.1.1 - Карта сегментирования 
Заводы Высоковольтная нагрузка Низковольтная нагрузка 
Черная металлургия 1,3 2,3 
Цветная металлургия 1,3 2,3 
Коксохимическая 1,3 2,3 
 
 Из карты сегментирования видно, что данная работа может 
использоваться на всех предприятиях с различной установкой БК. 
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3.2 Анализ конкурентных технических решений 
Анализ конкурентных технических решений с позиции 
ресурсоэффективности и ресурсосбережения позволяет провести оценку 
сравнительной эффективности научной разработки и определить направления 
для ее будущего повышения. 
3.2.1 Сравнение по оценочной карте 
Целесообразно проводить данный анализ с помощью оценочной карты. 
Обозначим первый вариант цифрой 1, второй - 3, третью - 3. Позиция 
оценивается по каждому показателю экспертным путем по 5 бальной шкале, где 
1 - наиболее слабая позиция, а 5 - наиболее сильная. Веса показателей, 
определяемые экспертным путем, в сумме составляют 1.  
Таблица 3.2.1.1 - Оценочная карта 
Критерии оценки Вес 
критерия 
Баллы Конкурентоспособность 
1 2 3 1 2 3 
Технические критерии оценки эффективности 
Надёжность 0,2 3,5 4,5 3,5 0,7 0,9 0,7 
Удобность в эксплуатации 
ЭУ 
0,15 3 3 3 0,45 0,45 0,45 
Безопасность в эксплуатации 
ЭУ 
0,15 3,5 4 3 0,525 0,6 0,45 
Лёгкость монтажа сети 0,1 4 4,5 3,5 0,4 0,45 0,35 
Экономические критерии оценки эффективности 
Цена 0,17 1 5 2 0,17 0,85 0,34 
Затраты на монтаж и 
установку 
0,05 1 5 2 0,05 0,25 0,1 
Затраты на обслуживание и 
ремонт 
0,07 1 5 2 0,07 0,35 0,14 
Срок эксплуатации 0,11 2 4,5 2,5 0,22 0,495 0,275 
Итого 1 19 35,5 24,5 2,585 4,345 2,805 
 
Анализ конкурентных технических решений определяется по формуле:  
           
где -конкурентоспособность научной разработки или конкурента;  - вес 
показателя (в долях единицы);  - балл i-го показателя. 
Пример оценки конкурентоспособности на примере 1: 
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По данным оценочной карты выгодным вариантом является установка 
БК на низкой стороне. 
Надо повысить удобность эксплуатации ЭУ. Преимущество второго 
варианта над первой, третьей обусловлено меньшими затратами на 
электрооборудование, удобностью и безопасностью в эксплуатации ЭУ.  
 
3.2.2 Технология QuaD 
Технология QuaD представляет собой гибкий инструмент измерения 
характеристик, описывающих качество новой разработки и ее перспективность 
на рынке, позволяющие принимать решение целесообразности вложения 
денежных средств в научно-исследовательский проект.  
В основе технологии QuaD лежит нахождение средневзвешенной 
величины следующих групп показателей:  
1. Показатели оценки коммерческого потенциала разработки: 
влияние нового продукта на результаты деятельности компании; 
перспективность рынка; пригодность для продажи; перспективы 
конструирования и производства; финансовая эффективностьи др.. 
2. Показатели оценки качества разработки: динамический диапазон; 
вес; энергоэффективность; долговечность; эргономичность; 
унифицированность; уровень материалоемкости разработки и др.  
Показатели оценки качества и перспективности новой разработки 
подбираются исходя из выбранного объекта исследования с учетом его 
технических и экономических особенностей разработки, создания и 
коммерциализации.  
В соответствии с технологией QuaD каждый показатель оценивается 
экспертным путем по сто балльной шкале, где 1 -наиболее слабая позиция, а 
100 - наиболее сильная. Веса показателей, определяемые экспертным путем, в 
сумме должны составлять 1. 
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Таблица3.2.1.1- Расчет по технологии QuaD 
Критерий 
Вес 
критерия Баллы Макс.балл Отн.знач. Ср.знач. 
Показатели оценки качества разработки 
Энергоэффективность 0,15 100 100 1 0,15 
Надёжность 0,2 80 100 0,80 0,16 
Унифицированность 0,06 90 100 0,90 0,054 
Простота обслуживания 0,05 85 100 0,85 0,0425 
Безопасность 0,2 80 100 0,80 0,16 
Расход материалов 0,1 90 100 0,90 0,09 
Показатели оценки коммерческого потенциала разработки 
Конкурентоспособность 0,08 95 100 0,95 0,076 
Перспективность 0,06 95 100 0,95 0,057 
Цена 0,1 95 100 0,95 0,095 
Итого 1 - - - 0,8846 
 
Оценка качества и перспективности исследуемого варианта по 
технологии QuaD определяется по формуле: 
             
где   - средневзвешенное значение показателя качества и перспективности;   - 
вес показателя (в долях единицы);  - балл i-го показателя. 
Значение   позволяет судить о перспективах разработки данного 
электродвигателя. В нашем случае,                      разработка 
считается перспективной. При совершенствовании данноговарианта в 
дальнейшем можно установить для защиты БК автоматические выключатели 
вместо предохранителей. Увеличится надежность электроснабжения и 
безопасность в эксплуатации ЭП. 
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3.2.3 SWOT-анализ 
SWOT-анализ является инструментом стратегического менеджмента и 
представляет собой комплексное исследование технического проекта.SWOT-
анализ позволит оценить сильные и слабые стороны проекта, а также его 
возможности и угрозы. 
Для проведения SWOT-анализа составляется матрица SWOT, в которую 
записываются слабые и сильные стороны проекта, а также возможности и 
угрозы. При составлении матрицы SWOT удобно использовать следующие 
обозначения: С - сильные стороны проекта; Сл - слабые стороны проекта; В - 
возможности; У - угрозы; 
Таблица 3.2.3.1 - SWOT-анализ 
 Сильные стороны 
проекта: 
С1: Дешевизна 
оборудования; 
С2: Экологичность 
технологии; 
С3: Низкие потери активной 
мощности; 
С4: Легкость монтажа, 
эксплуатации системы; 
 
Слабые стороны проекта: 
Сл1: Ступенчатое 
регулирование реактивной 
мощности; 
Сл2: Зависимость 
генерируемой мощности от 
напряжения; 
Сл3: Невозможность 
потребления реактивной 
мощности. 
 
Возможности проекта 
В1: Использование 
современных 
автоматических 
выключателей для защиты; 
В2: Введение регулируемых 
БК. 
В3: Увеличение 
производительности 
электрооборудования. 
 
В1С1С2С4; 
В1С1С2С4 
 
 
В2С2С3С4;  
 
 
 
 
 
 
 
В2Сл2 
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Продолжение таблицы 3.2.3.1 
Угрозы проекта 
У1: Появление 
конкурирующих компаний; 
У2: Финансовые 
затруднения; 
У3. Введения 
дополнительных 
государственных 
требований к 
стандартизации и 
сертификации продукции. 
 
 
 
 
 
 
У3С1 
 
 
 
У2Сл1;  
 
У3Сл1Сл2 
 
 
 
 
На основании матрицы SWOT строятся интерактивные матрицы 
возможностей и угроз, позволяющие оценить эффективность проекта, а также 
надежность его реализации. 
При построении интерактивных матриц используются обозначения 
аналогичные самой матрицы SWOTс дополнением знаков (+,-) для подробного 
представления наличия возможностей и угроз проекта («+» - сильное 
соответствие; «-» - слабое соответствие; «0» – если есть сомнения в том, что 
поставить «+» или «-».). 
Анализ интерактивных матриц, приведенных в таблицах 3.2.3.2 и 3.2.3.4, 
показывает, что сильных сторон у проекта значительно больше, чем слабых. 
Кроме того, угрозы имеют низкие вероятности, что говорит о высокой надежности 
проекта. 
Таблица 3.2.3.2– Интерактивная матрица возможностей 
Сильные стороны проекта 
Возможности 
проекта 
 С1 С2 С3 С4 
В1 + + 0 + 
В2 - + + + 
В3 + 0 + + 
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Продолжение таблицы 3.2.3.4 
Слабые стороны проекта 
Возможности 
проекта 
 Сл1 Сл2 Сл3 
В1 - 0 - 
В2 - + - 
В3 - - - 
 
Таблица 3.2.3.4 – Интерактивная матрица угроз 
Сильные стороны проекта 
Угрозы проекта 
 С1 С2 С3 С4 
У1 - - - - 
У2 - - - - 
У3 + - - - 
Слабые стороны проекта 
Угрозы проекта 
 Сл1 Сл2 Сл3 
У1 - - - 
У2 + - - 
У3 + + - 
 
При  разработке технического проекта системы электроснабжения 
предприятия инженер нацелен на проектирование с возможно большим 
внедрением сильных сторон. Это влияет, прежде всего, на качество и 
востребованность спроектированной системы электроснабжения, что немало 
важно для потребителей.  
Не исключен случай, когда какая-либо одна  из слабых сторон окажется 
наиболее сильным фактором, негативно влияющим на работу системы 
электроснабжения, чем все вместе взятые сильные стороны. Для данного 
случая таким фактором может быть Сл2 - «Зависимость генерируемой 
мощности от напряжения».  Так как при снижении напряжения, из - за 
перегрузки, КЗ в сети, уменьшается подача реактивной мощности от БК. В 
следствии этого, могут остановиться ЭП  для работы,  которых необходима РМ. 
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3.3 Определение возможных альтернатив проведений научных 
исследований 
Морфологический подход  основан на систематическом исследовании 
всех теоретически возможных вариантов, вытекающих из закономерностей 
строения (морфологии) объекта исследования. Синтез охватывает как 
известные, так и новые, необычные варианты, которые при простом переборе 
могли быть упущены. Путем комбинирования вариантов получают большое 
количество различных решений, ряд которых представляет практический 
интерес. 
Проблемой исследования является нахождение наиболее оптимального 
варианта установки БК, который бы соответствовал требованиям по 
электробезопасности и надежности, экономичности. Выбранный вариант  
должен иметь минимальные значения потерь электроэнергии, затраты и долгий 
срок службы. 
В качестве морфологических характеристик рассмотрим: средства 
защиты, расположение БК, автоматическое управление. Составим 
морфологическую матрицу. 
Таблица 3.3.1 - Морфологическая матрица 
 1 2 
А. Средства защиты Предохранители  Выключатели  
Б. Расположение БК Наружной  Внутренней  
В. Автоматическое 
управление 
Автоматическое  Неавтоматическое  
 
4. Выбор наиболее желательных функционально конкретных решений. 
1. А1Б1В2; 
2. А2Б2В1. 
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3.4 Организация работ технического проекта 
Планирование комплекса предполагаемых работ осуществляется в 
следующем порядке: определение структуры работ в рамках технического 
проектирования; определение участников каждой работы; установление 
продолжительности работ; построение графика проведения проектирования 
системы электроснабжения металлургического комбината. 
3.4.1 Структура работ в рамках технического проектирования 
Для выполнения проектирования формируется рабочая группа, в состав 
которой входят научный руководитель и дипломник. Составлен перечень 
этапов и работ в рамках проведения проектирования и произведено 
распределение исполнителей по видам работ.  
Номерам этапов соответствуют следующие виды выполняемых работ, 
представленные в таблице 3.4.1.1: 
№ 1 - Составление и утверждение технического задания – включает в 
себя изучение первичной информации об объекте, формулировку требований к 
техническому проекту, составление задания и плана на работу; 
№ 2 -Подбор и изучение материалов по теме – ознакомление с 
предметом работы, изучение различных источников, касающихся различных 
сторон технического проекта; 
№ 3 -Проведение расчетов электрических нагрузок предприятия – расчет 
электрических нагрузок методом коэффициента активной мощности; 
№ 4 -Проектирование системы внутризаводского электроснабжения – 
выбор конфигурации схемы электроснабжения, расчет суммарных 
электрических нагрузок, выбор высоковольтного оборудования; 
№ 5 -Проектирование системы внутрицехового электроснабжения – 
расчет нагрузок по цеху с учетом загруженности всех ЭП, выбор защитной 
аппаратуры, выбор КЛ на 0,4 кВ; 
№ 6 -Проведение графических построений - построение схемы 
внутризаводского электроснабжения с расчетом и нанесением картограммы 
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нагрузок по заводу, построение схемы внутрицехового электроснабжения, 
карты селективности, эпюры отклонения напряжения. 
№ 7 -Оценка эффективности полученных результатов - проверка 
соответствия выполненного проекта исходным требованиям с учетом ресурсо- 
и энергоэффективности; 
№ 8 - Составление пояснительной записки – оформление результатов 
проектной деятельности; 
№ 9 - Проверка выпускной квалификационной работы руководителем - в 
рамках учебно-практической работы, включает в себя окончательную проверку 
руководителем, устранение недочетов дипломником, подготовку к защите и 
защиту проекта 
№10 -Подготовка к защите ВКР - подготовка презентации  и ответного 
слова, согласование с преподавателем для защиты перед аттестационной 
государственной комиссией. 
Таблица 3.4.1.1 - Перечень этапов работ и распределение исполнителей 
Основные этапы 
№ 
работы 
Содержание работ 
Должность 
исполнителя 
Разработка 
технического задания 
1 
Составление и утверждение 
технического задания 
Научный 
руководитель 
Выбор направления 
технического 
проектирования 
завода 
 
 
2 
Подбор и изучение материалов по 
теме 
Дипломник 
Расчеты и 
проектирование 
системы 
электроснабжения 
металлургического 
завода 
3 
Проведение расчетов 
электрических нагрузок 
предприятия 
Дипломник 
4 
Проектирование системы 
внутризаводского 
электроснабжения 
Дипломник, 
научный 
руководитель 
5 
Проектирование системы 
внутрицехового электроснабжения Дипломник, 
научный 
руководитель 6 
Проведение графических 
построений 
Обобщение и оценка 
результатов 
7 
Оценка эффективности 
полученных результатов 
 
 
Дипломник, 
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Продолжение таблицы 3.4.1.1 
 
3.4.2 Определение трудоемкости выполнения дипломной работы 
Трудовые затраты в большинстве случаях образуют основную часть 
стоимости разработки, поэтому важным моментом является определение 
трудоемкости работ каждого из участников научного исследования. 
Трудоемкость выполнения научного исследования оценивается 
экспертным путем в человеко-днях и носит вероятностный характер, т.к. 
зависит от множества трудно учитываемых факторов. Для определения 
ожидаемого (среднего) значения трудоемкости    используется следующая 
формула: 
     
               
 
 
       
 
      
Где      - ожидаемая трудоемкость выполнения i-ой работы чел.-дн.;       - 
минимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой работы, чел.-
дн.;       -  максимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 
работы чел.-дн. 
Продолжительность каждой работы в рабочих днях, учитывая 
параллельность выполнения работ несколькими исполнителями, так как работа 
выполняется в  индивидуальном порядке, соответственно продолжительность 
каждой работы будет равна:: 
              
Оформление отчета по 
техническому 
проектированию 
8 
Составление пояснительной 
записки 
Дипломник 
9 
Проверка выпускной 
квалификационной работы 
руководителем 
Научный 
руководитель 
Сдача выпускной 
квалификационной 
работы 
10 Подготовка к защите  ВКР 
Дипломник, 
Научный 
руководитель 
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Где    -  продолжительность одной работы, раб.дн.;      - ожидаемая 
трудоемкость выполнения i-ой работы чел.-дн.; Ч  - численность исполнителей, 
выполняющих одновременно одну и ту же работу на данном этапе, чел. 
 
3.4.3 Разработка графика проведения научного исследования 
Наиболее удобным и наглядным способом анализа является построение 
ленточного графика проведения научных работ в форме диаграммы Ганта. 
Диаграмма  Ганта – горизонтальный ленточный график, на котором 
работы по теме представляются протяженными во времени отрезками, 
характеризующимися датами начала и окончания выполнения данных работ. 
Для удобства построения графика, длительность каждого из этапов 
работ из рабочих дней следует перевести в календарные дни. Для этого 
необходимо воспользоваться следующей формулой: 
                                    
где   -продолжительность выполнения i-й работы в календарных днях;    - 
продолжительность одной работы, раб.дн.; кал - коэффициент календарности. 
Коэффициент календарности на 2016 г. определяется по следующей 
формуле: 
     
    
             
 
   
       
        
 где      - количество календарных дней в году;     - количество выходных 
дней в году;     - количество праздничных дней в году. 
Рассчитанные значения в календарных днях по каждой работе округляем 
до целого числа. Все рассчитанные значения занесем  в таблицу 3.4.2.1. 
На основании таблицы 3.4.2.1 построим календарный план-график. График 
строится для максимального по длительности исполнения работ в рамках 
научно-исследовательского проекта на основе таблицы 12 с разбивкой по 
месяцам, декадам.  
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Таблица3.4.2.1 - Данные для построения диаграммы Ганта 
Название работы 
Трудоёмкость работ Длительность работ в 
рабочих днях     
Длительность работ в 
календарных днях          , чел-дни.      , чел-дни  ож , чел-дни 
 
НР Д НР Д НР Д НР Д НР Д 
Составление и 
утверждение технического 
задания 
1 - 2 - 1,4 - 1,4 - 2 - 
Подбор и изучение 
материалов по теме 
- 2 - 5 - 3,2 - 3,2 - 5 
Проведение расчетов 
электрических нагрузок 
предприятия 
- 10 - 12 - 10,8 - 10,8 - 16 
Проектирование системы 
внутризаводского 
электроснабжения 
1 18 2 20 1,4 18,8 1,4 18,8 2 28 
Проектирование системы 
внутрицехового 
электроснабжения 
1 20 2 25 1,4 22 1,4 22 2 33 
Проведение графических 
построений 
- 4 - 5 - 4,4 - 4,4 - 7 
Оценка эффективности 
полученных результатов 
1 4 2 5 1,4 4,4 1,4 4,4 2 7 
Составление 
пояснительной записки 
- 3 - 4 - 3,4 - 3,4 - 5 
Проверка выпускной 
квалификационной работы 
руководителем 
1 - 2 - 1,4 - 1,4 - 2 - 
Сдача и защита выпускной 
квалификационной работы 
1 2 2 3 1,4 2,4 1,4 2,4 2 4 
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Таблица 3.4.2.2– Диаграмма Ганта 
№ Вид работ Исп-ли 
   , 
кал. 
дн. 
Продолжительность выполнения работ 
Февр. Март Апрель Май Июнь 
2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
1 
Составление и утверждение технического 
задания 
Руководитель 3              
2 Подбор и изучение материалов по теме Дипломник 5              
3 
Проведение расчетов электрических нагрузок 
предприятия 
Дипломник 16              
4 
Проектирование системы внутризаводского 
электроснабжения 
Руководитель 3 
             
Дипломник 28 
5 
Проектирование системы внутрицехового 
электроснабжения 
Руководитель 3 
     
 
 
       
Дипломник 33 
6 
Проведение графических построений и 
обоснований 
Дипломник 7              
 
7 
Оценка эффективности полученных результатов 
Руководитель 3 
         
 
 
   
Дипломник 7 
8 Составление пояснительной записки Дипломник 5              
9 
Проверка выпускной квалификационной работы 
руководителем 
Руководитель 3              
10 
Сдача и защита выпускной квалификационной 
работы 
Руководитель 3 
             Дипломник 4 
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Исходя из составленной диаграммы, можно сделать вывод, что 
продолжительность работ занимает 12 декад, начиная со второй декады 
февраля, заканчивая первой декадой июня. Продолжительность выполнения 
технического проекта составит 109 дней. Из них: 
        105 дней  – продолжительность выполнения работ дипломника; 
12 дней  – продолжительность выполнения работ руководителя; 
 
3.5 Составление сметы затрат на разработку данной работы 
Смета затрат – полный расчет затрат на создание технического проекта. 
Смета затрат включает в себя следующие статьи: материальные затраты; 
полная заработная плата исполнителей технического проекта; отчисления во 
внебюджетные фонды (страховые отчисления);накладные расходы. 
 
3.5.1 Расчет материальных затрат 
В материальные затраты включаются затраты на канцелярские 
принадлежности, информационные носители (флеш-карты), картриджи и т.п.  
Расчет материальных затрат осуществляется по следующей формуле: 
              
 
   
 
где   m – количество видов материальных ресурсов; Nрасхi – количество 
материальных ресурсов i-го вида, планируемых к использованию (натур.ед.); Цi 
– цена приобретения единицы i-го вида потребляемых материальных ресурсов 
(руб./натур.ед.); 
Значения цен на материальные ресурсы установлены по данным, 
размещенным на сайте канцелярского магазина ТД „Канцелярский мир”. 
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Таблица 3.5.1.1 – Материальные затраты 
Наименование Количество 
Цена за ед., 
руб. 
Затраты на материалы, (Зм), руб. 
Бумага 1 250 250 
Ручка 2 84 168 
Папка 1 50 50 
Калькулятор 1 722 722 
Линейка 1 22 22 
Итого 
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3.5.2 Расчет полной заработной платы исполнителей темы 
Полная заработная плата включает основную и дополнительную 
заработную плату и  определяется как: 
                 
где     - основная заработная плата;     - дополнительная заработная плата. 
Основная заработная плата (    ) исполнителя рассчитывается исходя из 
трудоемкости работ и квалифицированных исполнителей  по следующей 
формуле: 
             
где   -среднедневная заработная плата работника, руб.;  -продолжительность 
работ, выполняемых работником, раб. дн.. 
Среднедневная заработная плата рассчитывается по формуле: 
    
               
  
  
где     – заработная плата по тарифной ставке, руб.;      – доплаты и надбавки, 
руб.;     . – районная доплата, руб.;   – количество рабочих дней в месяце (26 
при 6-дневной рабочей неделе, 22 при 5-дневной рабочей неделе), раб. дн.  
Расчёт основной заработной платы приведён в таблице 3.5.2.2. 
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Таблица 3.5.2.2-Расчёт основной заработной платы 
Исполнители Зтс, руб. Здопл, руб Зр.к., руб Зм, руб Здн, руб. Тр, раб. дн. Зосн, руб. 
Руководитель 23250 2200 7639 33089 1273 12 15276 
Инженер 2344 350 808 3502 135 105 14143 
Итого Зосн, руб.             29419 
 
Расчет дополнительной заработной платы ведется по следующей 
формуле: 
                
где       – коэффициент дополнительной заработной платы (на стадии 
проектирования принимается равным 0,12 – 0,15) [21]. 
Расчёт полной заработной платы приведён в таблице 3.5.2.3. 
Таблица 3.5.2.3 - Расчет полной заработной платы 
Исполнители kдоп Зосн, руб. Здоп, руб. Зполн, руб. 
Руководитель 0,15 15276 2291 17567 
Инженер 0,12 14143 1697 15840 
Итого, руб.  29419 3988 33407 
 
3.5.3 Отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления) 
В данной статье расходов отражаются обязательные отчисления по 
установленным законодательством Российской Федерации нормам органам 
государственного социального страхования (ФСС), пенсионного фонда (ПФ) и 
медицинского страхования (ФФОМС) от затрат на оплату труда работников. 
Величина отчислений во внебюджетные фонды определяется исходя из 
следующей формулы:  
                                                       
где        – коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды 
(пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и пр.) 
[21].На 2016 г. в соответствии с Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ 
установлен размер страховых взносов равный 30 %.  
110 
 
3.5.4 Накладные расходы 
Накладные расходы учитывают прочие затраты организации, не 
включенные в предыдущие статьи расходов: печать и ксерокопирование 
материалов исследования, оплата услуг связи, электроэнергии, почтовые и 
телеграфные расходы, размножение материалов и т.д.  
                                                        
            , 
где    – коэффициент, учитывающий накладные расходы [1]. 
Величина коэффициента накладных расходов принимается в размере 
16%. 
3.6 Формирование сметы затрат технического проекта 
Рассчитанная величина затрат технического проекта является основой 
для формирования бюджета затрат проекта, который при заключении договора 
с заказчиком защищается  организацией в качестве нижнего предела затрат на 
разработку технической продукции . 
Определение бюджета затрат на технический проект приведен в таблице 
3.6.1. 
Таблица 3.6.1 – Смета затрат технического проекта 
Наименование статьи Сумма, тыс. руб. Доля, % 
1. Материальные затраты ТП 1,2 2,31 
2. Затраты по полной заработной плате 
исполнителей темы 
33,41 64,42 
3. Отчисления во внебюджетные фонды 10,1 19,48 
4. Накладные расходы 7,15 13,79 
5. Итого 51,86 100 
 
В ходе выполнения данного раздела была рассчитана 
продолжительность выполнения технического проекта, которая составляет 105 
раб.дней для инженера и 12 для руководителя. Составлен календарный график 
выполнения работ.  Смета затрат на разработку технического проекта 
составляет 51,86 тыс.руб, из которых более половины (64,42 %) составляют 
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затраты на оплату труда. Все результаты проекта оказались ожидаемы и могут 
быть реализованы. 
 
3.7 Определение ресурсоэффективности проекта 
Определение ресурсоэффективности проекта можно оценить с помощью 
интегрального критерия ресурсоэффективности по формуле [21]: 
           
где рiI  – интегральный показатель ресурсоэффективности; ia  – весовой 
коэффициент разработки; bi – балльная оценка разработки, устанавливается 
экспертным путем по выбранной шкале оценивания;  
Оценку характеристик  проекта проведем на основе критериев, 
соответствующих требованиями к системе электроснабжения промышленных 
предприятий: 
1. Экономичность: оптимизация затрат на электрическую часть 
предприятия на стадии проектирования приводит к их уменьшению на доли 
процентов, в абсолютном же измерении речь идет об экономии значительных 
средств. 
2. Гибкость: возможность частых перестроек технологии 
производства и развития предприятия. 
3. Безопасность: обеспечение безопасности работ, как для 
электротехнического персонала, так и для не электротехнического; 
4. Обеспечение надлежащего качества электроэнергии: качество 
электроэнергии, удовлетворяющее требованиям ГОСТ 13109-97. 
5. Надежность: бесперебойное снабжение электроэнергией в пределах 
допустимых показателей ее качества и исключение ситуаций, опасных для 
людей и окружающей среды.  
6. Простота и удобство в эксплуатации: возможность использования 
персоналом  более доступного, автоматизированного и  адаптивного по 
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конструкции техническим характеристикам элеткроборудования на 
предприятии. 
7. Энергоэффективность: использование меньшего количества 
энергии для обеспечения установленного уровня потребления энергии в 
зданиях либо при технологических процессах на производстве. 
Критерии ресурсоэффективности и их количественные характеристики 
приведены в таблице 3.7.1. 
Таблица 3.7.1Сравнительная оценка характеристик проекта 
Критерии 
Весовой 
коэффициент 
Балльная оценка 
разработки 
  1 2 3 
1. Экономичность 0,15 3 4 3,5 
2. Гибкость 0,10 3,5 4 4 
3. Безопасность 0,15 4 5 4 
4. Обеспечение надлежащего качества 
электроэнергии 
0,18 4 5 4,5 
5. Надежность 0,20 4 5 3,5 
6.Простота и удобство в эксплуатации 0,07 4 5 3 
7.Энергоэффективность 0,15 3,5 4 3,5 
Итого: 1,00 3,725 4,6 3,77 
 
Расчет интегрального показателя ресурсоэффективности технического 
проекта со вторым вариантом составит: 
1 4 0,15 4 0,1 5 0,15 5 0,18 5 0,2 5 0,07 5 0,15 4 0,15 4,6,р испI                  
Показатель ресурсоэффективности проекта имеет достаточно высокое значение 
(по 5-бальной шкале), что говорит об эффективности использования 
технического проекта. Высокие баллы надежности и помехоустойчивости 
позволяют судить о надежности системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате выполнения данной выпускной квалификационной работы на 
тему «Проектирование системы электроснабжения металлургического 
комбината» были решены все поставленные задачи. 
По первому этапу были получены следующие результаты: расчетный ток 
составил  р          А, полная расчетная мощность равна  р         кВА  
Также произведен расчет полной мощности остальных цехов предприятия 
методом коэффициента спроса. 
ГПП установлено не в центре электрических нагрузок, так как не хватает 
площади для его установки. Поэтому ГПП максимально приближено с учетом 
розы ветров и рядом расположенных цехов. 
Питание предприятия выполнено двухцепной воздушной линией 
напряжением 110 кВ. Линия выполнена проводом АС-70. На ГПП, с целью 
обеспечения надежности электроснабжения потребителей второй категории, 
устанавливаются два трансформатора  ТДН-10000/110.  
Рассчитано мощность и количество ЦТП марки ТСЗ мощностью 1000 кВА 
и произведено их распределение по цехам завода с учетом категории 
надежности. Питание цеховых  трансформаторов осуществляется кабельными 
линиями напряжением 10 кВ марки ААБ2л.  
Питание цехов осуществляется кабелем марки АВВГзнг сечением от 120 
до 185 мм2. 
Питание низковольтного оборудования осуществляется при помощи 
кабелей марок АВВГ сечением от 2,5 до 35 мм2. Для защиты оборудования в 
сетях низкого напряжения установлены автоматические выключатели серии 
ВА.  
Далее были построены эпюры отклонений напряжений для минимального, 
максимального и послеаварийного режимов. Анализируя эпюры отклонения 
напряжений, можно сделать вывод, что отклонение напряжения не превышает 
нормально допустимого ±5%. 
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По результатам расчета токов КЗ в сети 0,4 кВ построена карта 
селективности действия защитных аппаратов. Все аппараты работают 
селективно. 
По разделу финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение можно сделать следующие выводы: 
По данным оценочной карты выгодным вариантом является установка 
БК на низкой стороне. Преимущество второго варианта над первой, третьей 
обусловлено меньшими затратами на электрооборудование, удобностью и 
безопасностью в эксплуатации ЭУ. 
По технологии QuaD                        разработка 
считается перспективной.  
В результате проведения SWOT-анализа были выявлены сильные и 
слабые стороны выбора технического проекта. Установлено, что технический 
проект имеет несколько важных преимуществ, обеспечивающих повышение 
производительности, безопасности и экономичности технического 
производства.  
При планировании технических работ был разработан график занятости 
для двух исполнителей, составлена ленточная диаграмма Ганта, позволяющая 
оптимально скоординировать работу исполнителя. По смете технического 
проекта была произведена оценка первоначальной суммы затрат на реализацию 
технического проекта. 
По интегральному показателю оценка ресурсоэффективности составляет 
4,6 по пятибалльной шкале.  
Применение этого технического проекта на производстве, позволяет 
увеличить эффективность производства металлургического комбината путем 
улучшения  энергоэффективности, энергосбережения при внедрении более 
универсального оборудования, требующего меньше затрат при эксплуатации и 
производства.  
При выполнении раздела социальная ответственность предприятия по 
обеспечению нормативных условий труда в ремонтно-механическом цехе были 
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рассмотрены требования в области охраны труда и охраны окружающей среды, 
которые связаны социальной ответственностью организации и лично перед 
окружающей средой и природой. Были рассмотрены вредные, опасные факторы 
электроэнергии, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду. 
Рассмотрены чрезвычайные ситуации, которые могут возникать на в ремонтно-
механическом цехе. 
Выявлены факторы рабочего места, характеризующие процесс 
взаимодействия трудящихся с окружающей производственной средой. Описано 
влияние этих факторов на организм человека. Кроме того, были рассмотрены 
средства защиты от вредных и опасных факторов.  
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